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INSTALACION PARA GAS NATURAL
CALLE:

ENTRE:

LOCALIDAD:

24 de Septiembre 246  piso 01 dpto 04

Ayacucho y Colón

Rosario

INSTALADOR:

FIRMA DEL MATRICULADO FIRMA DEL PROPIETARIO

PIEZA/ACCESORIO

CANT.

LISTA DE ARTEFACTOS

TIPO

MARCA MATRICULA CANT.     SECCIÓN

UBICACION CONSUMO      TOTAL CONS.

TOTAL

Pj. Villar

N

24 de Septiembre

C
ol

ón

Ay
ac

uc
ho

6

3

1

1

3

1

6.000 cal

cocina

Lavadero

comedor

dormitorios

25.000 cal

6,6

11,16

6.611.16

NOTAS

Indicar las ventilaciones en sección (cm2)

Indicar cotas desde ejes medianeros hasta nicho a plantear

Indicar volumen de ambientes con estufas cámara abierta

Todos los tramos de cañería deben estar acotados

Nomenclar los ambientes

Indicar los ejes medianeros y linea municipal0,790.79

1,77

1.77

1,231.23

Acotar dimensiones de cuartos donde se ubiquen calentadores de agua

cañería por contrapiso

ca
ñe

ría
 p

or
 c

on
tra

pi
so

ca
ñe

ría
 p

or
 c

on
tra

pi
so

cañería por contrapiso cañería por contrapiso cañería por contrapiso

1

0,5

1,5

1.
5

1.00

0.
5

0,46

0.45

Acotar tramos de conductos

cocina

termotanque

estufa t.b

estufa t.b

2.000 cal

8.000 cal

9.000 cal

6.000 cal

2.000 cal

8.000 cal

9.000 cal

caño epoxi 0.0025            Revestubo    BGV-0041                0.025

caño epoxi 0.0019            Revestubo    BGV-0041                 0.019

llave de paso 0.0019            f.v          0067-12                 0.019

accesorios                      caning        g-00581

rej. ventilacion              metalgas      1709-03                   100

marco y puerta nicho        metalgas      1709-02
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